
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел.ав 900
Е-плай:В@Ь.
озу

отзК.ги,
ом мониторинга,

‘ательной лаборатории

Протокол испытаний № 4845 К от 17.08.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основаниедля проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Поросино, ул. Мира,( Школьная, 14) водоразборная сеть
после скважины №10/92
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:31
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка, стерильная стеклобутылка
масса пробы:2 литра
количество проб: | проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ "Наименование ва. Результат "Погрешность Е НД на метод
пут показателя изм. испытаний (неопределенность) Вам испытаний

`Микробиологические показатели

Общее микробное число (ОМЧ) з В1.0смЗне з1|приз7С КОЕ/см а В1.0см не более 50|МУК42.1018-01

числоОбобщенные колиформные В100см 3
не з2 баны Е в а В100см3отсутствие|МУК42.1018-01

Показатели качества
3|Запах(20 ©) баллы: о г Не более 2 ОАЕ
4|Запах (60 С) баллы 0 р Не более 2 ИЕ
5|Привкус баллы о Не более 2 ТОО
6|Цвешость градусы 165 50 Не более 20 ГОСТ 1868-2012

Не более 2.6 (по ТОСТР 571647|Мутность ЕМФ менее 1,0) - а В
Показатели качества воды

8[Железо общее миудм3 028 +0.01 ] Не более 03 [ гост 4011-72

"Показатели качества

9|Массовая концентрация мглы? 0.058 +009 Не более ОЛ ГОСТ 4974-2014
марганца,

Применяемое оборудование:

Протокол №4845 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 22166Е05-АЗВ5-4791-А2Е7-5С882В55ВЕ23



№ Дата Дата окончания
пт я, поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245 07.12.2021 06.12.2022

2|Фотометр фотоэлектрический КФК:3-01-"ЗОМЗ", 22.03.2022 21.03.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева о Е. Власова. Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиев „ИДеее Н.Е. Антонова

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол № 4845 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 22166ЕО5-АЗВ5-4791-А2Е7-5С882В55ВЕ23 Стр. 232



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение1
634009, Россия, Томская обл., г.

|
Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

Протокол испытаний № 4845/1 К от 17.08.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Поросино, ул. Мира,( Школьная, 14) водоразборная сеть
после скважины №10/92
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:31
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№`Наименование д.`Результат НД на методВ видете 2 а Погрешность (неопределенность) `Норматив. т
`Микробиологические показатели.

1|Есой р В 100 см?не обнаружено - В 100 см?отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:
№ Дата Дата окончания
пл ЕЕния поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

1[Термостат электрический суховоздушный ТС-А\80СПУ зав, № 32827 26.11.2021 25.11.2022

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Протокол № 4845/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: АВО2305А-29С2-44ЕВ-ЭРЕЕ-Е18531ЕА1АА5



Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева 7”— Ю.Е. Власова" Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиева. Н.Е. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол №4845/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: АВО2305А-29С2-44ЕВ-ЭРЕЕ-Е18531ЕА1АА5 Стр. 2 32



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

‘Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-.ееЕ-плай:

46@ЛаЪ.
сзиотозк.га,

опа@аь.
озу

отзК.га,
Уникальный номер записиоб аккредитациив реестре аккредитова! 002 12 от 23.04.2015г.

Протокол испытаний №4843 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Кудринский участок, ул. Бодажкова, ба, водоразборная
сеть после скважины № 5П-04
дата и время отбора проб: 27.07.2022 07:15
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка, стерильная стеклобутылка
масса пробы: 2 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№`Наименование д.`Результат Погрешность р НД на метод
пт показателя изм. испытаний (неопределенность) Е испытаний

`Микробнологические показатели
Общее микробное число (ОМЧ) з В 10см 3

не
ы

з1|приз7"С Е обнаружено
В10см не боле50|МУК42.1018-01

число'Обобщенные колиформные В 100 см 3 не з2 Е оерий в ао - В 100 см*отсутствие МУК42.1018-01
100 см

"Показатели качества:

3|Запах(20 С) баллы о - Не более 2 ОНИ
4|Запах (60 ©) баллы о Е Не более 2 ПО
5|Привкус баллы о - Не более 2 ОВРЕ
6 [Цвешость традусы 169 5 `Не более 20 ТОСТ 3168-2012

Не более 2.6 (по ТОСТР 57164-
7|Мутность ЕМФ менее 1,0 - ЕПоказатели качества воды
8|Железо общее [моды 029 #001 ] Не более 03 [гост 4011-72

Показатели качества

9|Массовая концентрация ми/дм? 0,162 =0,024 Не более0,1 ГОСТ 4974-2014
марганца

Применяемое оборудование:

Протокол № 4843 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста», Идентификатор документа: 7070СП39-Е2Р1-492А-975Е-АВЗСАЗВбВЕЕУ



№ Дата Дата окончания
Ш С поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

"Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245 07.12.2021 06.12.2022

2[Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", 2.032022 [21.03.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственностьза отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева —_ Ю.Е. Власова, Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиев: 2 Н.Е. Антонова

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

ие»

Протокол №4843 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 7070СР39-Е2Р1-492А-975Е-АВ5САЗВЕВЕЕ9 Стр. 2 2



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

‘Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 90

мониторинга,
Ятательной лаборатории

`А.Кудрявцева

Протокол испытаний № 4843/1 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основание для проведения лабораторных исследований: заявкана проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Кудринский участок, ул. Бодажкова, ба, водоразборная
сеть после скважины № 51-04
дата и время отбора проб: 27.07.2022 07:15
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022- 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ Наименование "а, Результат НД па метод
— С = иные Погрешность (неопределенность) Норматив. г т
 Микробиологические показатели

1|Всё КОР| тоосм 3 ие обизружено . В100см 3
отсутствие|ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:
№ Дата Дата окончания
па а поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/иттестации

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-1\80СПУ зав. №32827 26.11.2021 25.11.2022

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственностьза отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории,

Протокол №4843/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: ЕУЕ000А-С8Е7-4ВЕ5-95А5-С2ОСВАОАА87А



Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева. 17

—
Ю.Б. Власова * Л.В. Самхарадзе

Н.Г, Валиева. Н.В. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол №4843/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: Е8УЕ000А-С8Е7-4ВЕ5-95А5-С2РСВАОААВ7А. Стр. 22



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел.ив 900-313, 900-312
Е-плай:в@Лаь.

оз\лотзК.га,

целом мониторинга,
уйтательной лаборатории

Протокол испытаний № 4841 К от 17.08.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основаниедля проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Березкино, пер. Озерный, 2а, водоразборная сеть после
скважины №46/78
датаи время отбора проб: 27.07.2022 07:35
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка, стерильная стеклобутылка
масса пробы: 2 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний; 27.07.2022 - 01.08.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№`Наименование "Ед Результат`Погрешность ве `НД на метод
пт показателя изм. ‘испытаний (неопределенность) ВЯ испытаний

`Микробиологические показатели,

Общее микробное число (ОМЧ) 3 В 10см не - з1

при 37°С
КОЕ/см

обнаружено В1,0см*не более 50 МУК 4.2.1018-01

числоОбобщенные колиформные В100см не ВЕ. ны» не В100см отсутствие|МУК42.1018-01
100см

Показатели качества

3|Запах (20 ©) баллы о - Не более 2 ОЕ
4|Запах(60 С) баллы о : Не более 2 ИЕ
5|Привкус баллы о - Не более 2 ООД
6|Цветность традусы 139 42 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

Не более 2.6 (по ТОСТР 571647|Мутость ЕМФ менее 1,0 Е ти
Показатели качества воды

8[Железо общее мгдмз | 017 #001 | `Не более 03 [ гост 011-72

Показатели качества:а мт/дм? 0,141 = 0,021 Не более 01 ГОСТ 4974-2014
марганца

Применяемое оборудование:

Протокол №4841 К от 17.08.2022.
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 225Е2650-028В-4992-869А-65Е0387В6108



м Дата Дата окончания
пл Барменруаани, поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестании

"Термостат электрический суховоздушный ТС-И80 СПУ зав. №41245 07.12.2021 06.12.2022

2|Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"З0МЗ", 22.03.2022 21.03.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

у —В.А. Киселева. . Власова. Л.В. Самхарадзе

/ Иде Н.Е. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол №4841 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 225Е2650-028В-4992-869А-652038786108. Стр. 2 из2



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел.аа 900

мониторинга,
ытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева.

Протокол испытаний №4841/1 К от 17.08.2022

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Березкино, пер. Озерный, 2а, водоразборная сеть после
скважины №46/78
дата и время отбора проб: 27.07.2022 07:35
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 01.08.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ "Наименование д. `Результат 'НД на метод
пл показателя изм. испытаний оиимннсы та ‘испытаний

`Микробиологические показатели

1|Есой в В 100 см3не обнаружено - В 100см 3
отсутствие|ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:
№ Дата Дата окончанияу Е: поверкн/калибровки/яттестации|поверки/калибровки/ аттестации

1_[ Термостат электрический суховоздушный ТС-\80СПУ зав, № 32827 26.11.2021 25.11.2022

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результатыиспытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Протокол №4841/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 7Е984005-СС60-46А1-В99С-31Е21009АЕ01



Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева. Ю.Е. Власова * Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиева. Н.Е. Антонова

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.и»

Протокол №4841 Кот 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 7Е984005-СС60-46А1-В99С-31Е21009АЕО1 Стр.2 2



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск,ул. Розы Люксембург, 29

'Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312
Е-плай:6@аь.

озлотазК.ги,

оп(@Даь.

зу

лотзК.ги,

Уникальный номер записи об аккредитациив реестре аккредитованный АГЗАТНМ12 от 23.04.2015г.

Протокол испытаний № 4844 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основаниедля проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Поросино, ул. Новая, ба,(ул. Солнечная) водоразборная
сеть после скважины № Т-0417
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:22
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка, стерильная стеклобутылка
масса пробы:2 литра
количество проб: | проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022- 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ Наименование Ед. Результат "Погрешность мы `НД на метод
Ш показателя изм. испытаний (неопределенность) ‘испытаний

`Микробиологические показатели.
з

т|Обо макронас ОВО На ВВК В1.0см 3 не более 50|МУК42.1018-01
при 37°С обнаружено,

слоОбобщенные колиформные ме В 100 см не з2|бактерии Ре обнеружено
В 100 см?отсутствие|МУК42.1018-01

Показатели качества

3|Запах(20 ©) баллы о ь Не более 2 О4|Запах(60 ©) баллы о - Неболее2 ГОСТЬ
5|Привкус баллы 0 Е Не более 2 Е6|Цветность традусы 143 229 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

а
Не более 2.6 (по ТОСТР 57167|Мутность ЕМФ менее 10 а иПоказатели качества воды

8 | Железо общее мглы? 0.3 +0.01 ] Не более 03 [ гост 401-72
"Показатели качества.о: мтудм? 0.017 0,003 Не более ОЛ ГОСТ 4974-2014

марганца

Применяемое оборудование:

Протокол №4844 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 908ЕЕЕ91-2Е99-4675-Вр72-7В7С1529506Е



№ а Дата Дата окончания
па ея. `поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

"Термостат электрический суховоздушный ТС-180 СПУ зав_ № 41245 07.12.2021 06.12.2022

2_

[|
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", 2.032022 21.03.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева /- Ю.Е. Власова. Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиев . .Е. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол № 4844 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 908ЕЕЕ91-2Е99-4675-В072-7В7С1529506Е Стр. 232



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел.ао во 900-313, 900-312НЕА

Протокол испытаний №4844/1 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14
основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Поросино, ул. Новая, ба,(ул. Солнечная) водоразборная
сеть после скважины №Т-0417
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:22
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
датыпроведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№`Наименование д. Результат НД на метод
пут показателя изм. ‘испытаний ние ве испытаний

`Микробнологические показатели!

1|Есоё о В 100 см ®
не обнаружено - В 100 см 3

отсутствие|ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:
№

ыы
Дата Дата окончания

пут Саа поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации,
1[Термостат электрический суховоздушный ТС-180СПУ зав. № 32827 26.11.2021 25.11.2022

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Протокол №4844/1 К от 17.08.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста», Иленгификатор документа: Е6б7ААЕРА-50В5-48Е9-А5ЕВ-4А5803697927



Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева. Ю.Е. Власова” Л.В. Самхарадзе

Н.Г. Валиева. Н.Е. Антонова

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол №4844/1 Кот 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: Еб7ААЕРА-50В5-48Е9-А5ЕВ-4А 5803697927 Стр.2 2



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск,ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

Протокол испытаний № 4842 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основаниедля проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Петрово, ул. Гагарина, 41, водоразборная сеть после
скважины №2/99 А
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:10
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка, стерильная стеклобутылка
масса пробы:2 литра
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№ Наименование Е, Результат Погрешность — НД на метод
пит показателя изм, испытаний (неопределенность) ва испытаний

`Микробиологические показатели

Общее микробное число (ОМЧ) 3 В 10см не : з 4то КОБсм Е: В1.0ем не более 50|МУК42.1018-01

= числоееные бактерийв| В 100см ? обнаружено - В 100 см ?
отсутствие|МУК42.1018-01

актерии у100см

Показатели качества

3|Запах(20 ©) баллы о - Не более 2 О ЗИОЕ

4|Запах (60 С) баллы о а Не более 2 ты
5|Привкус баллы о р Не более 2 ООВ
6|Цветость традусы: за 340 Не более 20 ТОСТ 31868-2012

"Не более 2.6 (по ТОСТР 57164
7|Мутость ЕМФ менее 1,0 й ЕЕ О

Показатели качества воды
8 [ Железо общее мгудм 021 001 [ Не более 03 [ гост4ои-72

"Показатели качества

9|Массовая концентрация мг/дм? 0,105 =0,016 Не более 0/1 ГОСТ 4974-2014
марганца

Применяемое оборудование:
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Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 33Е99080-5СВА-460Е-8186-А1АР97АЗ15ВВ



№ Дата Дата окончания
пут ан поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

"Термостат элекрический суховоздушный ТС-И80 СПУ зав. №41245 07.12.2021 06.12.2022

2|Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-'30МЗ", 22.03.2022 21.03.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева Ю.Е.Власова. Л.В. Самхарадзе

Н.Г. Валиева\ /., .Е. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола:> Ж.В.

Протокол №4842 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 33Е990080-5СВ4-460Е-81В6-А1АРЭ7АЗ15ВВ Стр.2 32



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел. (3822) 900-315, 900-311, тел.—о 900-

Протокол испытаний № 4842/1 К от17.08.2022
Наименование образца испытаний: Вода питьевая
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА ПЛЮС", ИНН: 7014063469, 634515,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район,с. Зоркальцево, Совхозная ул., д. ДОМ 14

основаниедля проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
27.07.2022
дата документа основания: 27.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., д. Петрово, ул. Гагарина, 41, водоразборная сеть после
скважины №2/99 А
дата и время отбора проб: 27.07.2022 08:10
отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком
вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка
масса пробы: 0,5 литра
количество проб: | проба
дата поступления: 27.07.2022 10:40
даты проведения испытаний: 27.07.2022 - 29.07.2022
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21
Результаты испытаний:

№`Наименование та. Результат НД на методт Е Е = Погрешность (неопределенность) `Норматив.
га

`Микробиологические показатели

1|Всой и В 100 см 3
не обнаружено - В 100см 3

отсутетвие|ГОСТ 31955.1-2013

Применяемое оборудование:
№ Дата Дата окончания
пп ТЕ поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации

1_[ Термостат электрический суховоздушный ТС-\80СПУ зав, № 32827 26.11.2021 25.11.2022

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Протокол №4842/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 4ЕЕЕСОбО-ЕСС1-4Е58-ЭЕЕ2-4А6В182С27С1



Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева
7

#— Ю.Е. Власова * Л.В. Самхарадзе.

Н.Г. Валиева Н.Е. Антонова.

17.08.2022 Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

Протокол №4842/1 К от 17.08.2022
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 4ЕЕЕСОбО-ЕСС1-4Е58-9ЕЕ2-4А6В182С27С1 Стр. 22


